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Zbiorcza roczna ocena jakoSci wody

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416), zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczenstwie oséb przebywajacych na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2023r. poz. 714 ze zm.), § 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagari,
jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z2022r. poz. 1230),
po przeanalizowaniu:

* parametréw jako$ci wody na basenie ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa

w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

* wynikéw badan wody na basenie wykonanych przez zarzadzajacego basenem,

* zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego basenem oraz

zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

* wynikéw badan wody na basenie wykonywanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Siemiatyczach przed wydaniem oceny oraz w oparciu o posiadana dokumentacje
przedstawia:

zbiorczg roczng ocene jako$ci wody na basenie kapielowym w Ziolowym Zakatku.

Woda doprowadzana na ww. basen pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Czarnej
Sredniej i znajduje sie pod biezacym nadzorem sanitarnym. Jako$¢ wody z ww. wodociagu odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pozytywnie zatwierdzit
harmonogramy poboru prébek wody na rok 2024 przedstawione przez zarzadzajacego ptywalnig.

Zarzadzajacy ptywalnia w Ziolowym Zakatku zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada
2015r. (Dz. U. z2022r. poz. 1230):
nie prowadzit badania jako$ci wody zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami poboru probek
wody,

- przeprowadzat biechq obserwacje wody na basenie,
- prowadzil systematyczny nadzér pracy urzgdzen,
- rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody,
- dokonywal oceny spetniania wymagafn mikrobiologicznych i fizykochemicznych okreslonych

w zalaczniku 112 do ww. rozporzadzenia.

Wyniki jakosci wody na plywalni byly wykonywane w ramach kontroli wewngtrznej, przez

laboratorium Biochemik Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 15, 21-400 Lukéw, posiadajace akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji, tj. AB 400.



Badania i pomiary parametréw wody w ramach przeprowadzonej urzedowej kontroli przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, wykonane byly w Dziale
Laboratoryjnym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialymstoku.

Zakres wykonywanych badan wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz byly zgodne
z ww. rozporzadzeniem.

Analizujac wszystkie parametry oraz wyniki badan w niecce basenowej i systemie cyrkulacji
stwierdzono, ze wystepowaty przekroczenia parametrow: metnosci, potencjatu Redox - przy elektrodzie
Ag/AgCL,3,5m KCL, chloru wolnego oraz glinu. Nie stanowilo to bezposredniego zagrozenia dla 0sob
kapiacych sie, wskazywato na potrzebe regulowania proceséw uzdatniania wody. Jednak majac na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu zarzadzajacy plywalnia powinien dazy¢ do utrzymania
wartoéci badanych parametréw na poziomie wskazanym z zatacznikach nr 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9
listopada 2015r. (Dz. U. z2022r. poz. 1230).

Przy wystgpieniu przekroczen podejmowano dziatania naprawcze, powiadamiajac jednoczesnie
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach i przeprowadzajac powtdrne
badania w ramach kontroli wewnetrznej. Ponadto administrator poinformowat, iz ptywalnia zostala
zamknieta w zwiazku z zakonczeniem sezonu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach
stwierdza, ze :

jakos¢ wody na basenie kapielowym w Ziolowym Zakatku odpowiada wymaganiom
z nieprawidlowosciami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia zarzadzajacy basenem umieszcza komunikaty o jakosci wody
na basenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowe;.




